PRZYKLADOWE PODLACZENIE PRZEKAZNIKA LOGIC—10HR—-A
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L1 L2 L3

Ur —rezerwowe 3x400V AC
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K3 K3 Legenda:
K1 —Przekoznik wyboru nopiecia sterujocego
= =2 K3 —Przekaznik pomocniczy do wylaczenio stycznikow KM1 i KM2
H1 ~—Zewnetrzny sygnalizator polozenia stycznika KM1
H2 ~Zewnetrzny sygnalizator polozenia stycznika KM2
KM1 KM2 H3 —Zewnetrzno sygnalizacja przycisku P.poz
KM1 ~Stycznik zosilania podstawowego

N Uil podstawowe j

N linil rezerwowe j

KM2-Stycznik zasilania rezerwowego

ST —Przycisk zalacz/wylacz stycznika KM1
S2 —Przycisk zalacz/wylacz stycznika KM2
S3-Wybor rodzaju pracy (reczna,automatyczna)

S4 -Przycisk p.poz na obiekcie
S5-Przycisk RESET

F1..F6 - Bezpiecznik lub wyl. ch—ka "B"
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