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NAVODILA ZA VGRADNJO
INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA MONTAZU
MHCTPYKLIMA MO MOHTAXY
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Indikacija delovanja odvodnika / Fault indication / Wskaznik uszkodzenia ogranicznika / Ungukauus

HeucnpaBHOCTU pa3pAAHUKa

RoHS

conform

Rdeca: zamenjati odvodnik E
Red: REPLACE SPD

Wyrazny kolor czerwony: Wymieni¢ modut _
KPacHbIii: 3aMeHUTb Moaynb

Tehni¢ni podatki / Technical data / Dane techniczne / TexHuyeckue gaHHbIe

ETITEC S B-PV xxx/12,5
ETITEC S B-PV xxx/12,5 RC

ETITEC S B-PV xxx/12,5Y
ETITEC S B-PV xxx/12,5Y RC

Ucpv (DC) 300V 600V 1000V 600V 1000V 1200V 1500V
Iscpv 1000A 1000A
In (8/20) (+)-PE/(-)-PE/(+)-(-) 12.5kA 12.5kA
Imax (8/20)  (+)-PE/(-)-PE/(+)-(-) 40kA 40kA
limp (10/350)  (+)-PE/(-)-PE/(+)-(-) 12.5kA 12.5kA
Category UTE C 61-740-51 Tip/ Type 1,2
EN 50539-11 Tip/Type 1,2
E DIN VDE 0675-6 B

Temperature range

extended -40°C ... +70°C

[ LN, PE(N) b 35 Mm? | =0 25 mm?
IP Code 20

Number of ports one port SPD

Location Indoor

Overload behaviour mode OCM (Open Circuit Mode)

Type of PV systems earthed and non earthed

ETITEC S B-PV RC, ETITEC S B-PV Y RC (540213300) 06/2014



Priklucitve prenapetostnih odvodnikov / SPD connections / Podtaczenie ogranicznikow /
MNopkntoyeHNs orpaHMyUTENen NnepeHanpsxKeHns

ETITEC S B-PV, ETITEC S B-PVRC ETITEC SB-PVY, ETITEC S B-PVYRC
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min. 6mm?

Prikljucek daljinske signalizacije / Remote signalization connection / Podigczenie zdalnej sygnalizacji
uszkodzenia ogranicznika / MoAknto YeHUe AMCTaH LIMOHHOI CUTHAN U3aLm U

A.C. 250V/0,5A
D.C. 250V/0,1A
125V/0,2A
75V/0,5A

GD

Montaza

- MontaZo prenapetostnih odvodnikov mora izvrsiti usposobljena
oseba.

- Prenapetostni odvodniki morajo biti vgrajeni v skladu z
nacionalnimi standardi in ob upoStevanju zas¢itnih ukrepov (IEC
60364-5-534).

- Prenapetostni odvodnik se lahko poSkoduije, ¢e ga izpostavimo
elektriénim obremenitvam, ki presegajo vrednosti navedene v
tabeli.

- Poseg v notranjost odvodnika ni dovoljena in izklju¢uje garancijo
proizvajalca.

Ravnanje z izdelkom po koncu Zivljenjske dobe
Izdelek razstavite, plasticni in kovinski deli so primerni za reciklazo
v skladu z lokalnimi predpisi.

Ty

Mounting

- Mounting of overvoltage arresters must be carried out by qualified
personnel only.

- Overvoltage arresters must be installed in compliance with
national regulations and consideration of protection conditions
(IEC 60364-5-534).

- Overvoltage arresters can be damaged if exposed to electrical
loading which exceeds the values given in the table.

- Unauthorized intervention within the arrester is not permitted and
invalidates the guarantee.

Handling after expiry of life expectancy
The product can be taken apart and the plastic and metal parts
recycledincompliance with local regulations.

Montaz

Montazu ogranicznika przepig¢ powinna dokona¢ tylko osoba
wykwalifikowana

Montazu ogranicznika nalezy dokona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zwlaszcza zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-534
Ogranicznik przepig¢ moze ulec uszkodzeniu, jezeli poddany
zostanie obcigzeniom przekraczajacym wartosci podane w
powyzszej tabeli.

Ingerencja do wnetrza ogranicznika jest niedozwolona i powoduje
utrate gwarancji.

Postepowanie z wyrobem po zakoriczeniu okresu uzywalnosci
Ogranicznik powinien by¢ zosta¢ zdemontowany i materiaty z
tworzywa i metalu przeznaczone do odzysku zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

MonTax

- MoHTax Npou3BoamMTCS CreLManicToM COOTBETCTBYHOLLEN
KBanuukaLmm.

- OrpaHu4uTeny nepeHanpsikeHns LOMKHbI BbiTb YCTAHOBNEHHbI B
COOTBETCTBUN CO CTaHAapTaMu cobntoaas 3awuTHble mepbl (IEC
60364-5-534).

- OrpaHunyuTenb nepeHanpsikeHNs MOXeT BbIATU U3 CTPOS B Cryyae
NPEBbILLEHNS BNEKTPUYECKIX HArpy3OK, 3HAUEHUS KOTOPbIX Yka3aHb!
B Tabnuue.

- He ponyckaeTcs BCKpbITUE W CaMOCTOSITENbHbI PEMOHT
OrpaHN4nTENs, NPK 3TOM YTPauMBAETCS rapaHTUs NPON3BOAUPTENS.

YTUnusaums snenus nocrne okoHYaHus cpoka cryx6bl M3nenve

Heo6xoanmo pa3obpaTb, pa3aenuTb Ha nnacTMaccoBble 1

MeTanmnmuyeckme Yactv Ans aanbHeiwein nepepaboTku.
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